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Acuerdo 1805 Por el cual se establece la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos para la realizacion de las
pruebas de estatismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente

Acuerdo Nuimero: Fecha de expedicidn: Fecha de entrada en vigencia:
1805 15 Febrero, 2024 15 Febrero, 2024

Sustituye Acuerdo:

02/03/2023 Acuerdo 1673 Por el cual se establece la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos para la realizacién
de las pruebas de estatismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente

Sustituido por:

04/09/2025 Acuerdo 2027 Por el cual se establece la aplicabilidad, la periodicidad y los protocolos para la realizacién
de las pruebas de estatismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente

El Consejo Nacional de Operacion en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el Articulo 36 de
la Ley 143 de 1994, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995, su Reglamento Interno y segun lo
definido en la reunién no presencial No. 732 del 15 de febrero de 2024 y,

CONSIDERANDO

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo segundo de la Resolucién CREG 023 de 2001: "Todas las
plantas y/o unidades de generacion despachadas centralmente, estan en la obligacion de prestar el
Servicio de Regulacién Primaria de Frecuencia."

Que de acuerdo con lo previsto en el articulo tercero de la Resolucién CREG 023 de 2001: “Las unidades y
plantas del Sistema deben garantizar el valor de estatismo declarado al Centro Nacional de Despacho
(CND). Se debe efectuar la prueba de estatismo especificada en el Numeral 7.5.2 Prueba de Estatismo con
la periodicidad establecida y procedimientos establecidos por el CNO.”

Que en el paragrafo del articulo tercero de la Resolucién CREG 023 de 2001, se prevé que, dentro de los
doce meses siguientes a la entrada en vigencia de la Resolucién en mencién, todas las plantas y unidades
despachadas centralmente debieron efectuar una prueba de los pardmetros relacionados con el servicio de
regulacién primaria de frecuencia.

Que en el articulo 1 de la Resolucién CREG 039 de 2001 que modifica el Articulo 3 de la Resolucién CREG-
086 de 1996 se prevé que las plantas menores podran optar por acceder al Despacho Central, en cuyo
caso participardn en el Mercado Mayorista de electricidad y de tomar esta opcién, deberdn cumplir con la
reglamentacién vigente.

Que en el pardgrafo 2 del articulo 10 de la Resolucién CREG 005 de 2010 se prevé que “El Cogenerador
que participe en la Bolsa de Energia con Excedentes con Garantia de Potencia, tendrd categoria de
Generador con una Capacidad Efectiva equivalente a los Excedentes con Garantia de Potencia que registre
ante el SIC. La regulacién aplicable a los generadores, se hace extensiva para estos Cogeneradores”.

Que en el articulo 12 de la Resolucién CREG 024 de 2015 “Por la cual se regula la actividad de
autogeneracién a gran escala en el sistema interconectado nacional (SIN) y se dictan otras disposiciones”
se prevé que “El autogenerador a gran escala que quiera entregar excedentes a la red deberd ser
representado por un generador en el mercado mayorista, en cuyo caso las partes acordaran libremente las
condiciones de dicha representacién. Se aplicaran las condiciones establecidas para plantas no
despachadas centralmente si la potencia maxima declarada es menor a 20 MW, y en caso contrario, las
establecidas para las plantas despachadas centralmente”.
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Que en el articulo 14 de la Resolucion CREG 024 de 2015 se prevé que: “Cuando una planta de un
autogenerador que haya declarado una potencia maxima menor a 20 MW presente entregas de potencia
promedio en periodo horario a la red mayor a dicho limite en cinco horas, continuas o discontinuas, en un
periodo de treinta (30) dias calendario consecutivos, sin que esta entrega de energia haya sido solicitada
por el administrador del mercado, se modificara el valor de potencia maxima declarada.

El ASIC serd responsable de realizar este procedimiento.

El nuevo valor de potencia maxima declarada corresponderd al promedio simple de la potencia promedio
en periodo horario de las cinco primeras horas donde se superé el limite de 20 MW. Por lo tanto, la planta
quedara sometida a las reglas aplicables para las plantas que son despachadas centralmente a partir del
primer dia del siguiente mes calendario y con una vigencia de seis meses”.

Que en el articulo 19 de la Resolucién CREG 024 de 2015 que adiciona un paragrafo al articulo 3 de la
Resolucion CREG 086 de 1996 se prevé que:

“Paragrafo: Cuando una planta que haya declarado una capacidad efectiva menor a 20 MW presente
entregas de potencia promedio en periodo horario a la red mayor a dicho limite en cinco horas, continuas o
discontinuas, en un periodo de treinta (30) dias calendario consecutivos, sin que esta entrega de energia
haya sido solicitada por el administrador del mercado, se modificara el valor de la capacidad efectiva de la
planta. El ASIC sera responsable de realizar este procedimiento.

El nuevo valor de la capacidad efectiva de la planta corresponderd al promedio simple de la potencia
promedio en periodo horario de las cinco primeras horas donde se superé el limite de 20 MW. Por lo tanto,
la planta quedarad sometida a las reglas aplicables para las plantas que son despachadas centralmente a
partir del primer dia del siguiente mes calendario con una vigencia de seis meses.”

Que mediante el Acuerdo 495 de 2010 se aprobé la adopciéon de protocolos generales para realizar las
pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades y/o plantas del Sistema Interconectado Nacional y
se sustituyeron los protocolos aprobados por el Consejo desde el 2001 y mediante el Acuerdo 496 de 2010
se fijo la periodicidad para la realizacién de las pruebas de estatismo y banda muerta. El Acuerdo 495 de
2010 fue sustituido por el Acuerdo 747 de 2015 y el Acuerdo 496 de 2010 fue sustituido por el Acuerdo
751 de 2015, que fue sustituido por el Acuerdo 829 de 2015, que a su vez fue sustituido por el Acuerdo
842 de 2016.

Que teniendo en cuenta la nueva estructura de operacién del Consejo (Acuerdo 738 de 2015), mediante el
Acuerdo 747 de 2015 se aprobaron los protocolos para la mediciéon de estatismo y banda muerta de las
unidades y plantas de generacién, el cual fue sustituido por el Acuerdo 1122 de 2018.

Que mediante el Acuerdo 1122 de 2018 se aprobd la modificacién de los protocolos para la medicién de
estatismo y banda muerta de las unidades y plantas de generacién, el cual fue sustituido por el Acuerdo
1285 de 2020. Y el Acuerdo 1285 de 2020 fue sustituido por el Acuerdo 1355 de 2020, que incluyd un
procedimiento a seguir cuando a una unidad de generacién se conecta un sistema de almacenamiento de
energia con bateria SAEB para que esta participe en la regulacién primaria de frecuencia. Y mediante el
Acuerdo 1500 de 2021 se aprobé la inclusién de una metodologia para el cdlculo de estatismo utilizando
minimos cuadrados.

Que teniendo en cuenta la periodicidad prevista en el Acuerdo 842 de 2016, el 6 de junio de 2019 se
expidié el Acuerdo 1189 por el cual se certificaron las pruebas de estatismo y banda muerta de las
unidades y plantas de generacién conectadas al SIN.

Que se expidid el Acuerdo 1557 de 2022 por el que se ajustd el articulo 6 del Acuerdo 1500 que trata sobre
la periodicidad de la realizacién de las pruebas de estatismo y banda muerta, en la que se debe aclarar
gue este periodo debe dar inicio el 5 de marzo de 2020, fecha de expedicién del Acuerdo 1285. Y mediante
el Acuerdo 1673 de 2023 se aceptaron los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las
pruebas realizadas en un periodo de 1 afo anterior al inicio de periodo de realizacién de las pruebas de
estatismo y banda muerta por parte de todas las plantas, en cumplimiento de la Resolucién CREG 023 de
2001.

Que el Subcomité de Controles en la reunién 288 del 13 de febrero de 2024 dio concepto favorable a la
modificacién del alcance del protocolo B, para determinar la banda muerta de las unidades de generacién.
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Que el Comité de Operacién en la reuniéon no presencial 429 del 14 de febrero de 2024 recomendé la
expedicién del presente Acuerdo.

ACUERDA:

Aprobar los protocolos y los formatos para la realizacién y diligenciamiento de los resultados de las
pruebas de estatismo y banda muerta de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas
centralmente, que se presentan en el Anexo 1 y los Anexos 2 y 3 del presente Acuerdo, que hacen parte
integral del mismo.

Las pruebas de estatismo y banda muerta deben realizarse en los siguientes casos:

1. Cuando sean unidades y/o plantas hidroeléctricas y térmicas nuevas, 6 que se reincorporen al Sistema,
antes de entrar en operacién comercial.

2. Cuando se cambie el regulador de velocidad en alguna de las unidades de generacion de las plantas
hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente, después del cambio del regulador de velocidad.

3. Cuando las plantas menores opten por entrar en el Despacho Central, antes de ser incluidas en el
Despacho Central.

4. Cuando los cogeneradores participen en la bolsa de energia con excedentes con garantia de potencia
superiores o iguales a 20 MW y los autogeneradores a gran escala que quieran entregar excedentes a la
red superiores o iguales a 20 MW, antes de ser incluidas en el Despacho Central.

5. Cuando sean plantas menores y cogeneradores que sean incluidos en el Despacho Central porque les
es aplicable el articulo 19 de la Resolucion CREG 024 de 2015, a mas tardar dentro del mes calendario
siguiente a la notificacién por parte del ASIC de su inclusién en el Despacho Central.

6. Cuando los autogeneradores que sean incluidos en el Despacho Central porque les es aplicable el
articulo 14 de la Resolucién CREG 024 de 2015, a mas tardar dentro del mes calendario siguiente a la
notificacion por parte del ASIC de su inclusiéon en el Despacho Central.

7. Cuando a una unidad de generacion se le conecte un sistema de almacenamiento de energia eléctrica
con baterias (SAEB).

PARAGRAFO: Para todos los casos se deberan utilizar los protocolos y los formatos previstos en los
Anexos 1, 2 y 3 del presente Acuerdo.

Para la realizacién de las pruebas de estatismo y banda muerta, las plantas y/o unidades de generacion
hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente deberan acogerse a los protocolos del Anexo 1 que
les correspondan, segun sus caracteristicas y limitaciones técnicas.

Cuando no se puedan hacer las pruebas de estatismo y banda muerta con los protocolos del Anexo 1 del
presente Acuerdo, debido a restricciones técnicas de una planta y/o unidad de generacion, el agente
generador debera presentar para concepto favorable del Subcomité de Controles un nuevo protocolo de
pruebas. Previo analisis y recomendacion del Comité de Operacién, el Consejo Nacional de Operacién
expedira un Acuerdo por el cual se apruebe el nuevo protocolo de medicién de estatismo y banda muerta
y se adicione al Anexo de protocolos del presente Acuerdo.

En la realizacion de los célculos para cumplir con las pruebas de estatismo y banda muerta, se autoriza la
utilizacién de los registros de eventos de frecuencia ocurridos durante la operacion de las unidades y/o
plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente, en el afio inmediatamente anterior a la
fecha de realizacion de la prueba.

Los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta deben ser presentados en una reunion del
Subcomité de Controles, para que este verifique el cumplimiento de la utilizacién de los protocolos
previstos en el Anexo 1 del presente Acuerdo y que los resultados estén acorde con los parametros
definidos en la regulacién vigente.

Previo concepto técnico del Subcomité de Controles, el Comité de Operacién recomendara al CNO la
expedicién del Acuerdo por el cual se certifiquen los resultados obtenidos.



Las plantas y unidades hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente deben realizar las pruebas
de estatismo y banda muerta con una periodicidad de (4) afnos. El periodo de 4 afios dio inicio el 5 de
marzo de 2020, fecha de expedicion del Acuerdo 1285.

El periodo de realizacion de las pruebas de estatismo y banda muerta y de presentaciéon de los resultados
al Subcomité de Controles es de 1 afio, que da inicio al comienzo del cuarto afio de la vigencia.

PARAGRAFO PRIMERO: En caso de ocurrir un evento de fuerza mayor 6 extraordinario debidamente
justificado, los agentes generadores podran solicitar al Subcomité de Controles la ampliacion del plazo
para la realizacién y presentacion de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta y este
podra dar su concepto técnico favorable a la solicitud. Previo andlisis y recomendacién del Comité de
Operacion, el CNO expedira un Acuerdo de aprobacién de la ampliacion del plazo para la realizacién las
pruebas de estatismo y banda muerta, lo cual no significa la modificaciéon general del periodo de 4 afos
antes sefalado.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los agentes de las plantas y unidades de generacién térmicas e hidraulicas
despachadas centralmente podran no realizar las pruebas de estatismo y banda muerta en el periodo de
que trata el presente articulo, cuando dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo de realizacién
de las pruebas de estatismo y banda muerta, hayan presentado al Subcomité de Controles los resultados
de las pruebas de estatismo y banda muerta y tengan concepto favorable de estos, o cuenten con la
expedicién de un Acuerdo por el cual se certifican estos resultados en el mismo lapso. Lo anterior no
significa la modificacién general del periodo de 4 afios sefalado en este articulo.

PARAGRAFO TERCERO: Las plantas y unidades de generacién térmicas e hidraulicas despachadas
centralmente podran no realizar las pruebas de estatismo y banda muerta en el periodo de que trata el
presente articulo, cuando en un periodo de 6 meses anterior al lapso indicado en el PARAGRAFO
SEGUNDO se hayan presentado en el Subcomité de Controles los resultados de las pruebas de estatismo
y banda muerta y tengan concepto favorable, o cuenten con la expedicion de un Acuerdo por el cual se
certifican estos resultados en el mismo periodo antes indicado. Lo anterior, siempre y cuando las
unidades y plantas hayan cumplido satisfactoramiente con la prestacion del servicio de regulacién
primaria, de acuerdo con los resultados del seguimiento realizado por el CND durante el citado periodo.
Lo anterior no significa la modificacién general del periodo de 4 anos senalado en este articulo.

PARAGRAFO CUARTO: En la reunién del Subcomité de Controles del mes anterior al inicio del periodo de
realizacién de las pruebas de estatismo y banda muerta, el CND informard las plantas y unidades de
generacion térmicas e hidraulicas despachadas centralmente que cumplieron con los requisitos de los
paragrafos segundo y tercero del presente articulo. En el afo 2023 el CND hard el informe de que trata
este paragrafo, en la reunién del Subcomité de Controles del mes de marzo.

A continuacién la grafica que explica lo previsto en el presente articulo:

1 aiio antes del periodo 6 meses antes del periodo Inicio del cuarto Fin del cuarto
de realizacion de pruebas de realizacion de pruebas aiio de la vigencia aiio de la vigencia

No es necesario realizar pruebas No es necesario realizar pruebas = .
en el periode normal si: en el periodo normal si: Periodo de realizacion de las pruebas

B Resultados de pruebas B Resultados de pruebas (Periodo normal para la realizacién de pruebas para todas las

presentados al Subcomité con presentados al Subcomité con plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente)
concepto favorable o Acuerdo CNO concepto favorable o Acuerdo CNO
en este periodo (ventana 1) y en este periodo (ventana 2)

5 de marzo 5 de marzo

B Cumplimiento con el
servicio de RPF en este
periodo (ventana 1)

En la reunion del CNO del mes siguiente a la finalizacion del cuarto ano de cada periodo, se expedira el
Acuerdo por el cual se certifica que las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades y plantas
hidroeléctricas y térmicas despachadas centralmente fueron realizadas con la periodicidad y los
protocolos previstos en el presente Acuerdo y que los resultados estan acorde con los parametros
definidos en la regulacién vigente.

PARAGRAFO: En el Acuerdo que se expida se incluirén los resultados de las pruebas de estatismo y banda
muerta de que trata el pardgrafo segundo y tercero del articulo 6 del presente Acuerdo.

Los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta de las unidades y plantas hidroeléctricas y
térmicas despachadas centralmente deberan ser utilizados para actualizar estos valores en los modelos
validados.

El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedicion y sustituye el Acuerdo 1673 de 2023.



Presidente - Marcelo Alvarez Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre



