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centralmente podran no realizar las pruebas de estatismo y banda muerta en el periodo de que trata el presente
articulo, cuando dentro de los 6 meses anteriores al inicio del periodo de realizacion de las pruebas de estatismo y
banda muerta, hayan presentado al Subcomité de Controles los resultados de las pruebas de estatismo y banda
muerta y tengan concepto favorable de estos, o cuenten con la expedicidn de un Acuerdo por el cual se certifican estos
resultados en el mismo lapso. Lo anterior no significa la modificacién general del periodo de 4 afios sefialado en este
articulo.

PARAGRAFO TERCERO: Las plantas y unidades de generacién térmicas e hidraulicas despachadas centralmente podran
no realizar las pruebas de estatismo y banda muerta en el periodo de que trata el presente articulo, cuando en un
periodo de 6 meses anterior al lapso indicado en el PARAGRAFO SEGUNDO se hayan presentado en el Subcomité de
Controles los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta y tengan concepto favorable, o cuenten con la
expedicién de un Acuerdo por el cual se certifican estos resultados en el mismo periodo antes indicado. Lo anterior,
siempre y cuando las unidades y plantas hayan cumplido satisfactoramiente con la prestacion del servicio de
regulacion primaria, de acuerdo con los resultados del seguimiento realizado por el CND durante el citado periodo. Lo
anterior no significa la modificacién general del periodo de 4 arios sefialado en este articulo.

PARAGRAFO CUARTO: En la reunién del Subcomité de Controles del mes anterior al inicio del periodo de realizacién de
las pruebas de estatismo y banda muerta, el CND informard las plantas y unidades de generacién térmicas e
hidraulicas despachadas centralmente que cumplieron con los requisitos de los pardgrafos segundo y tercero del
presente articulo. En el afio 2023 el CND haré el informe de que trata este paragrafo, en la reunidén del Subcomité de
Controles del mes de marzo.

A continuacidn la grédfica que explica lo previsto en el presente articulo:

Segun lo anterior, se le recuerda a los agentes generadores de las plantas hidroeléctricas y térmicas despachadas
centralmente que deben realizar las pruebas de estatismo y banda muerta siguiendo los protocolos del Acuerdo 1673
de 2023, en el plazo que dio inicio el 5 de marzo de 2023 y hasta el 5 de marzo de 2024.

Para la presentacion de los resultados de las pruebas de estatismo y banda muerta, de manera atenta les
solicitamos enviar un correo electrénico al correo: sheltran@cno.org.co hasta el 2 de febrero de 2024,
solicitando el espacio para presentar en las reuniones que se llevaran a cabo el 6 de febrero, 13 de
febrero o 22 de febrero. Si es una fecha posterior a las antes mencionadas, deben indicar la propuesta,
que no debera exceder el 1 de marzo de 2024.

El Acuerdo 1673 de 2023 o aquel que lo modifique o sustituya puede ser consultado en la pagina WEB del CNO:
www.cno.org.co en el mend Acuerdos.

Cordial saludo,

Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre



