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Acuerdo 1879 Por el cual se aprueba la adicion de la configuracién 3 y rampas de la planta Cartagena 2

Acuerdo Numero: Fecha de expedicion: Fecha de entrada en vigencia:
1879 3 Octubre, 2024 9 Octubre, 2024

Acuerdos relacionados:

Acuerdo 1585 Por el cual se aprueba la actualizacién de los procedimientos para solicitar el cambio de pardmetros
técnicos de las plantas de generacién, activos de uso del STN, activos de conexién al STN y sistemas de
almacenamiento de energia con baterias SAEB - 04/08/2022

El Consejo Nacional en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en el articulo 36 de la Ley 143 de
1994, el Anexo general de la Resolucion CREG 025 de 1995 y su Reglamento Interno y segun lo aprobado en la
reunion No. 766 del 3 de octubre de 2024 vy,

CONSIDERANDO

Que siguiendo el procedimiento para solicitar el cambio de pardmetros técnicos de las plantas de
generacién del Acuerdo 1585 de 2022, NITRO ENERGY COLOMBIA S.A.S. E.S.P. solicité al CND mediante
comunicacién radicada en XM S.A. E.S.P. con nimero 202444020085-3 del 22 de agosto de 2024, la
adicion de una configuracién para la planta de generacién Cartagena 2, teniendo en cuenta que el sistema
de guemadores de la unidad 2 de Central Cartagena actualmente estd en capacidad de operar de manera
independiente por nivel. Utilizando dos combustibles en forma simultanea, y considerando que el sistema
de combustién cuenta con las facilidades para gestionar de forma independiente el monitoreo y control de
la operacién de manera continua y segura desde el sistema BMS (Burner Management System) previsto
para la unidad, se solicité la adicion de una nueva configuracién, validada mediante pruebas de consumo
térmico especifico y capacidad efectiva neta. Lo anterior, con el fin de incrementar la flexibilidad en la
operacién de la unidad, ante variaciones en la oferta de combustibles.

Que XM mediante comunicaciéon 202444018288-1 del 30 de agosto de 2024, emitié concepto favorable a la
solicitud de adicidon de una configuracién para la planta de generaciéon Cartagena 2, teniendo en cuenta
gue cumple con los procedimientos establecidos en la reglamentacién vigente.

Que el Subcomité de Plantas en la reunién 391 del 18 de septiembre de 2024 dio concepto favorable a la
adicion de una configuracién para la planta de generacién Cartagena 2.

Que el Comité de Operacién en la reuniéon 450 del 2 de octubre de 2024 recomendd la expedicién del
presente Acuerdo.

ACUERDA:

Aprobar la adicién de una configuracion y las rampas de la planta de generacion Cartagena 2, como se
indica a continuacién:
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INFORMACION POR TIPO DE COMBUSTIBLE: MEZCLA GAS-COMBUSTOLEQO
PARAMETRO VALOR
Capacidad efectiva neta [MW] 43
Minimo técnico [MW] 30
Consumo térmico especifico neto [MBTU/MWh] 12,2342
Carga sincronizante — Frio — Tibio — Caliente [MWV] 5
Minimo tiempo de carga estable [h] 12
Variacién de carga para MTCE [MW/h] 5
Zonas prohibidas de generacion [MW] NA
Tiempo de aviso por renominacién de gas [h] 8
Tiempo de calentamiento — Frio — Tibio — Caliente [h] 14
Tiempo de aviso = Frio — Tibio — Caliente [h] 16
Tiempo minimo de generacién [h] 48
Arrangues programados por dia [-] 1
Tiempo minimo fuera de linea por parada programada [h] 16
Tiempo minimo fuera de linea por parada no programada [h] 1
Intervalos de tiempo fuera de linea para determinar tipo de arrangue — Frio t>12
Intervalos de tiempo fuera de linea para determinar tipo de arrangue — Tibio 7<t<=12
Intervalos de tiempo fuera de linea para determinar tipo de arrangue — Caliente t<=7
Velocidad de toma de carga — Frio — Tibio — Caliente [MVW/min] 0,75
Velocidad de descarga [MW/min] 0,75
RAMPAS
Nimero de configuracién: 3
Descripcién: Turbina de vapor ciclo Rankine, combustible Mezcla Gas-Combustéleo
Bloques UR [MWh] Bloques DR [MWh
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= 1 0,6163 27,55 1 05 38

El presente Acuerdo rige a partir del despacho que se realizara el 8 de octubre de 2024 para la operacion
del 9 de octubre de 2024.

Presidente - Marcelo Alvarez Secretario Técnico - Alberto Olarte Aguirre



